
 
 

 

Waarschuwing! 
 

     Dit meetprotocol bestaat uit 2 (twee) onafscheidelijke bladen; 
     uitsluitend geldig wanneer beide bladen kunnen worden getoond. 

 
Klantnummer  : 12147 
Naam   : Belgo Diving - Bubble & Dive 
Postadres  : Brusselsesteenweg 724 
PC; woonplaats : B-9050  LEDEBERG (GENT) 
 
Bezoekadres  : idem 
PC; woonplaats : idem 
 
Installatie  : ademlucht compressor* / ademluchtvulinstallatie* 
Fabricaat  : Bauer 
Type   : MV-250 
Serienummer  : 21-192727 
Bouwjaar  :       
Urentellerstand : 0 hr. 
Datum meting  : 26/06/2024 
 
(datum meting dient overeen te komen met datum akkoordverklaring) 
 

Restgehalte Eenheid Normwaarde Gemeten waarde Opmerkingen 

 

Waterdamp 
(H2O) 

mg/m³ ≤ 25 9 Gemeten uit 
compressor vuldruk 
225 bar/330 bar 

Waterdamp 
(H2O) 

mg/m³ ≤ 35 nvt Gemeten uit cilinder 
vuldruk 330 bar 

Waterdamp 
(H2O) 

mg/m³ ≤ 50 nvt Gemeten uit cilinder 
vuldruk 225 bar 

 

Kooldioxide (CO2) ppm ≤ 500 10  

Koolmonoxide(CO) ppm ≤ 5 0,4  

 

Oliedamp mg/m³ ≤ 0,5 0,0 Reuk en smaakvrij 

Zuurstof 21% ± 1% 21,1  

Temperatuur ºC  29  

 
Conclusie 
Aan de hand van vorenstaande meetresultaten is vastgesteld dat de middels voornoemde                                    

ademlucht compressor* / ademluchtvulinstallatie* gecomprimeerde en geconditioneerde 
lucht  wel* / niet* voldoet aan de norm NEN-EN 12021-2014-07 en derhalve                      

wel* / niet* geschikt is voor adembeschermings- en/of duiktoepassingen. 
 
* aankruisen wat van toepassing is.   

Meetprotocol LUCHT 
restgehalten in 

gecomprimeerde ademlucht 
conform NEN-EN 12021-2014-07 



 
 

 

                                                                                                       
 
 
 
 
Constantheid 
Het verdient aandacht dat vorenstaande meetresultaten als momentopname dienen te 
worden beschouwd. Constantheid van kwaliteit conform NEN-EN 12021-2014-07 wordt 
uitsluitend bereikt wanneer de installatie in het algemeen en de filtersystemen in het 
bijzonder conform fabrieksspecificaties wordt onderhouden. Veronachtzaming dient te 
worden voorkomen. 
 
 
Aansprakelijkheid 
Vosair B.V. wijst alle aansprakelijkheid aangaande constantheid van vorenstaande 
meetresultaten, mogelijke afwijkingen op termijn (al dan niet door veronachtzaming van 
onderhoud) en mogelijk daaruit volgende gevolg  en/of letselschade, uitdrukkelijk van de 
hand. 
 
 
Geldigheidsduur meetprotocol 
Maximaal 12 maanden na dagtekening. 
 
 
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 
Al onze offertes, transacties en leveringen geschieden op basis van onze algemene 
leverings- en betalingsvoorwaarden zoals laatstelijk gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel te Enschede onder dossiernummer 69002967. Indien u voornoemde 
voorwaarden wilt ontvangen, zullen wij u dit op eerste verzoek uwerzijds doen toekomen. 
 
 
Akkoordverklaring 
 
Opgetekend d.d. 26/06/2024 te Ledeberg (Gent) 
 
(datum akkoordverklaring dient overeen te komen met datum meting) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens Vosair B.V.      Namens eigenaar/gebruiker    
        (handtekening) 

 
R. Kleinjan         
Vosair B.V.       (naam in blokletters) 
          


